


Inden fyringssæson er det en god ide at rense ovenpå røgrørene. (3 på tegning) Det er ikke sikkert, at det
er nødvendigt hvert år. Igen afhænger det pille kvaliteten. Denne opgave bør udføres af en Biodom
samarbejdspartner. Hvis du selv vil udfører denne opgave, skal du være opmærksom på at føler/ censor
ikke bliver beskadiget.

(Se vejledning under brugervejledninger)
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Hold også øje med akskeniveauet i "røgkassen" under røgrørerne. (2 på tegning)

Aske efter 700 kg.

Eventuelle spørgsmål.
Mobil 2175-2014
info@biodom.dk

HUSK "JO RENERE KEDEL JO BEDRE EFFEKTIVITET"

Kig efter aske første gang efter ca. 1000 kg. piller. I de fleste tilfælde er det efter 2000-3000 kg. piller. Det
afhænger også af pille kvaliteten. Tøm for aske når askeniveauet er et par centimeter fra afgangsrøret.


